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POZO DE ABSORCION

Ø: 2m

H: 5.4m

APROXIMADAMENTE

52m DE ZANJA
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NOTAS DE INSTALACION DE RED AGUAS NEGRAS

1- LA UNION DE LAS TUBERIAS SERA CON CAMPANA CEMENTADA,NO SE

PERMITIRA LA TUBERIA SOLAQUEADA CON MORTERO.

2- LA TUBERIA SERA TODA P.V.C.,ESTA SERA SDR 32.5,DIAMETROS

INDICADOS EN PLANOS.

3- LAS PREVISTAS DE AGUAS NEGRAS ESTARAN SEPARADAS DE LAS DE

AGUA POTABLE,COMO MINIMO,1.50m EN PLANTA.

4- SI EN EL FONDO DE LA ZANJA NACE AGUA,SE COLOCARA UNA CAPA DE

PIEDRA CUARTA DE 10cm DE ESPESOR.

TUBERIA PARA AGUAS NEGRAS EN PVC-SDR 32.5 CON

PENDIENTE MINIMA DE 1.5% MAXIMO 3% HACIA LA DESCARGA

DIRECCION Y PORCENTAJE DE PENDIENTE (%)

CAJA DE REGISTRO DE AGUAS NEGRASCR

SIMBOLO DESCRIPCION

SIMBOLOGIA AGUAS NEGRAS

TANQUE SÉPTICO MEJORADO
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ING.  BRAULIO BONILLA SANCHEZ 

INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO

FIRMA:              

FIRMA:              

FOLIO REAL: 

NOMBRE:

NOMBRE:

PROPIETARIO:

CONTENIDO:

Nº CATASTRO:

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA

DISEÑO E INSPECCION  ELECTRO-MECANICO:

PROFESIONAL RESPONSABLE DISEÑO 

FECHANº JUEGO Nº ESPECIALIDADESCALA

INDICADAS

IMI- 8646

DISTRITO 

HEREDIA

CANTON 

PROYECTO:

PROPIETARIO:

PROVINCIA 

CEDULA JURIDICA : 4-000-042150-14

HORQUETASSARAPIQUI

DISEÑO E INSPECCION  ESTRUCTURAL:

MAYO  2015

IC- 21696

ARCHIVO:

UNIVERSIDAD NACIONAL

COSTA RICA

RESIDENCIAS ESTUDIANTILES

RECINTO SARAPIQUI

M-03
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A- 24451
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4-086685-000
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